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Monteringsanvisning till ASSA 249
Öppna låset och tag bort stödplåten
Tag bort fjädern och lägg på armen.
Fjädern behövs ej längre.
Lägg på distansbrickan och mikrofästet.
Lägg mikron på mikrofästets stryrpinnar.
Lägg tillbaka stödplåten.
Kontrollera att kablarna ligger rätt i urtaget.
Lägg på deckeln.

Mikrofäste 479/249

Distans mikro

Arm mikro

Stödplåt

MAX LAST Mikrobrytare
24 VDC 2A


